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__é Kaminzug: min. 12 Pa optimal 15 Pa
P - Durchmesser 150 — 200 mm

- Kaminform rund
- warmegedammtes Kamin

- ca. 6mHO6he

¥y - wenn moglich samtliche Kurven mit 45 °
\ Winkeln ausfuhren

Keine horizontalen Strecken dirfen sein!
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Therm. Feuerungs regler

Lufteinlass -
offnung
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WALLNOFER H.F.
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“d

Sonde der therm.
Ablaufsicherung

Ablauf des Heil3wassers
Kaltwassereinlauf an der

therm. Uberlaufsicherung
Offnungstemp. 90 T

Flussrichtung beachten!

Sicherheitsventil
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( Therm. Ventil
: 3 voreingestellt auf 60 °C
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(Hebel horizontal)
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Rauchgasthermometer
(Kaminabgang oben)

Kontrolle der Speichertemperatur
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Anheizklappe (5) schlieRen Die Holzvergaserflamme im
Hebel = horizontal unteren Brennraum
(am Ofen oben rechts)
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Die Abgastempertur sinkt auf ca. Die Temperatur an der Ricklaufanhebung (blaues Thermometer)
100-120<C stabilisiert sich auf 55 — 60<C. Die Vorlauftemperatur (rotes
Thermometer) kann zwischen 60 — 75 < varieren.
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Anheizklappe (5)

[Direktklappe] (9) Herdplatte

X (4a) Kaminabgang
(1) Oberer —
Brennraum

,Holzvergaserraum® \
(10) /
(4)

(2a) Sekundarluftdrehknopf
(8)
Wasserwarme-
tauscher

(3) Unterer
Brennraum

Injektorblock (2)

Rauchziige
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